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BRUTTOALA   1.krs   n.16 300 m2

KORKOJÄRJESTELMÄ ON N2000

PALO- JA POISTUMISTURVALLISUUS

Rakennuksen paloluokka           P0
Rakennuksen kerrosluku            1
Palokuormaryhmä alle 600 MJ/m2

Osastoivien rakenteiden palonkestävyys yleensä EI60

Hätäpoistumistien kulkureitin pituus alle 45 m.

Alkusammutuskalusto on suojaustason 2. mukainen.
Rakennus varustetaan automaattisella paloilmoitinjärjestelmällä.
Rakennus varustetaan turva- ja poistumisteiden merkkivalaistuksella.
Rakennus varustetaan koneellisella savunpoisto.

Uloskäytävälaskelma / jalkapallohalli:
MRA 54§ yhtäaikainen käyttäjämäärä liikuntakäyttö
max. 300 henkilöä (joista 200 katsojia)
Henkilöliikenteen ulko-ovien yhteisleveys yht. 9 000 mm

Suurimman palo-osaston koko (jalkapallohalli)  n. 7 900 m2

==> 21 kaistaa ==> 1 260 henkilöä.

Hallissa käytetään oletettuun palonkehitykseen perustuvaa laskennallista
mitoitusta seuraavissa osa-alueissa:
- hallin kantavien teräsristikoiden mitoitus
- hallin poistumisturvallisuusvaatimusten täyttymisen osoittaminen
- hallin savunpoiston mitoitus
- hallin palo-osaston pinta-ala

Uloskäytävälaskelma / yleisurheilu- ja sisäpelihalli:
MRA 54§ yhtäaikainen käyttäjämäärä
- liikuntakäyttö max. 400 henkilöä (joista 200 katsojia)
- muu käyttö max. 1000 henkilöä
Henkilöliikenteen ulko-ovien yhteisleveys yht. 9 500 mm
==> 22 kaistaa ==> 1 320 henkilöä.
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Kaupunginosa / Kylä Kortteli / Tila Tontti / Rno Viranomaisten merkintöjä

Rakennustoimenpide Juokseva numero

mittakaava

Suunnitteluala

Piirustuksen tunnus muutos

Piirustuslaji

Vastuullinen suunnittelija: nimi, tutkinto, allekirjoitus ja päiväys

Rakennuskohde

Rakennuksen numero / Rakennusten numerot / Rakennustunnus / Rakennustunnukset

Piirustuksen sisältö

Työnumero

Tiedosto

Suunnittelijan yhteystiedot: yritys, osoite ja puhelinnumero

Arkkitehtitoimisto ja sisustusarkkitehtitoimisto
Laivalahden Puistotie 10 C M2,  00810 Helsinki
p. +358 - 9 - 175 971

Mikko Juntura, Arkkitehti SAFA

- I

As indicated

24.9.2024

102A

KERAVA-SIPOO LIIKUNTAKESKUS

UUDISRAKENNUS

10 Jokivarsi 3000 1

812

ARK

1. KERROS, POHJAPIIRUSTUS, OSA
A

TYÖPIIRUSTUS

Keinukalliontie 2
04250 KERAVA

A 27.9.2024 Lisätty tarkennetut pelirajamerkinnät
B 3.10.2024 Lattiakaivoja tarkennettu, LVI-kotelovaraukset lisätty

C 9.10.2024 Lattiakaivoja lisätty pukuhuoneisiin, koteloita ja LVI-varauksia tarkennettu, lisätty dB merkinnät oviin ja
ikkunoihin

D 15.10.2024 Jalkapallohallin rakenteet päivitetty
E 18.10.2024 VSS-luukkua siirretty, palo-ovien osastointeja tarkennettu
F 28.10.2024 Lisätty siivouskaappi palvelupisteeseen, lisätty viitekuva
G 6.11.2024 Jalkapallohallin moduulilinjoja tarkennettu
H 15.11.2024 Palvelupisteen alakattokorkoa päivitetty, lisätty jalkapallohallin ympärille suoja-aidat, lisätty pyöräkatos
I 14.01.2025 SPMK koppi lisätty tilaan 140

ALAKATTOMERKINNÄT:

AK1 = Rockfon Koral, reunamuoto EI15, 600x600x15, T-listakannatus
AK2 = Rockfon Hygienie plus, 600x600x40, T-listakannatus
AK3 = Gyptone Point, reunamuoto A, rei'itys + vaimennushuopa, 600x600, T-listakannatus
AK4 = Verkkoalakatto, T-listakannatus
AK5 = Kipsilevyalakatto, kiinteä, EI60
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